
INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 1/21Relux1

GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER

Instalacija :

Številka projekta : 100001438

Stranka :

Projektiral : Primož Kompara

Datum : 17.08.2016

Sledeče vrednosti bazirajo na natančnem izračunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopanj.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izključene. Proizvajalec ne prevzema nobenega poroštva za posledično škodo oz. 
škodo, ki je bila povzročena uporabniku ali tretji osebi.
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1 Svetijo vse luči

1.1 Povzetek, Svetijo vse luči

1.1.1 Pregled rezultatov, Merilna površina 1

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 3/21Relux1
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Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.00 m
Višina ravnine svetilk 2.25 m
Faktor vzdrževanja 0.85

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 430294 lm
Skupna moč 3294 W
Skupna moč po območju (3533.58 m2) 0.93 W/m2

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 91 lx
Minimalna osvetljenost Emin 31 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 207 lx
Enakomernost Uo Emin/Em 1:2.92 (0.34)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:6.62 (0.15)

Tip Št. Proizvajalec

INTRA LIGHTING
1 122 Tipska oznaka : 15711_12000

Ime svetilke : 5700 LED 1200 3150
Sijalke : 1 x INTRA LEDstrip HQ 27 W / 3527 lm



1.1 Povzetek, Svetijo vse luči

1.1.2 Pregled rezultatov, Merilna površina 2

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 4/21Relux1
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Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.75 m
Višina ravnine svetilk 2.25 m
Faktor vzdrževanja 0.85

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 430294 lm
Skupna moč 3294 W
Skupna moč po območju (3533.58 m2) 0.93 W/m2

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 111 lx
Minimalna osvetljenost Emin 22 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 365 lx
Enakomernost Uo Emin/Em 1:5 (0.2)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:16.4 (0.06)

Tip Št. Proizvajalec

INTRA LIGHTING
1 122 Tipska oznaka : 15711_12000

Ime svetilke : 5700 LED 1200 3150
Sijalke : 1 x INTRA LEDstrip HQ 27 W / 3527 lm



1.1 Povzetek, Svetijo vse luči

1.1.3 Pregled rezultatov, Merilna površina 3

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 5/21Relux1
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Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.00 m
Višina ravnine svetilk 2.25 m
Faktor vzdrževanja 0.85

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 430294 lm
Skupna moč 3294 W
Skupna moč po območju (3533.58 m2) 0.93 W/m2

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 94 lx
Minimalna osvetljenost Emin 44 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 209 lx
Enakomernost Uo Emin/Em 1:2.17 (0.46)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:4.8 (0.21)

Tip Št. Proizvajalec

INTRA LIGHTING
1 122 Tipska oznaka : 15711_12000

Ime svetilke : 5700 LED 1200 3150
Sijalke : 1 x INTRA LEDstrip HQ 27 W / 3527 lm



1.1 Povzetek, Svetijo vse luči

1.1.4 Pregled rezultatov, Merilna površina 4

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 6/21Relux1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 [m]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60
[m] N

50 75 100 150 200
Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.00 m
Višina ravnine svetilk 2.25 m
Faktor vzdrževanja 0.85

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 430294 lm
Skupna moč 3294 W
Skupna moč po območju (3533.58 m2) 0.93 W/m2

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 85 lx
Minimalna osvetljenost Emin 29 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 204 lx
Enakomernost Uo Emin/Em 1:2.97 (0.34)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:7.1 (0.14)

Tip Št. Proizvajalec

INTRA LIGHTING
1 122 Tipska oznaka : 15711_12000

Ime svetilke : 5700 LED 1200 3150
Sijalke : 1 x INTRA LEDstrip HQ 27 W / 3527 lm



2 Svetijo luči v koridorjih

2.1 Povzetek, Svetijo luči v koridorjih

2.1.1 Pregled rezultatov, Merilna površina 1

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 7/21Relux1
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Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.00 m
Višina ravnine svetilk 2.25 m
Faktor vzdrževanja 0.85

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 236309 lm
Skupna moč 1809 W
Skupna moč po območju (3533.58 m2) 0.51 W/m2

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 80 lx
Minimalna osvetljenost Emin 21 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 198 lx
Enakomernost Uo Emin/Em 1:3.77 (0.26)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:9.3 (0.11)

Tip Št. Proizvajalec

INTRA LIGHTING
1 67 Tipska oznaka : 15711_12000

Ime svetilke : 5700 LED 1200 3150
Sijalke : 1 x INTRA LEDstrip HQ 27 W / 3527 lm



2.1 Povzetek, Svetijo luči v koridorjih

2.1.2 Pregled rezultatov, Merilna površina 3

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 8/21Relux1
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Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.00 m
Višina ravnine svetilk 2.25 m
Faktor vzdrževanja 0.85

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 236309 lm
Skupna moč 1809 W
Skupna moč po območju (3533.58 m2) 0.51 W/m2

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 89 lx
Minimalna osvetljenost Emin 40 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 210 lx
Enakomernost Uo Emin/Em 1:2.21 (0.45)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:5.21 (0.19)

Tip Št. Proizvajalec

INTRA LIGHTING
1 67 Tipska oznaka : 15711_12000

Ime svetilke : 5700 LED 1200 3150
Sijalke : 1 x INTRA LEDstrip HQ 27 W / 3527 lm



2.1 Povzetek, Svetijo luči v koridorjih

2.1.3 Pregled rezultatov, Merilna površina 4

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 9/21Relux1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 [m]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60
[m] N

30 50 75 100 150
Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.00 m
Višina ravnine svetilk 2.25 m
Faktor vzdrževanja 0.85

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 236309 lm
Skupna moč 1809 W
Skupna moč po območju (3533.58 m2) 0.51 W/m2

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 78 lx
Minimalna osvetljenost Emin 19 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 188 lx
Enakomernost Uo Emin/Em 1:4.01 (0.25)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:9.66 (0.1)

Tip Št. Proizvajalec

INTRA LIGHTING
1 67 Tipska oznaka : 15711_12000

Ime svetilke : 5700 LED 1200 3150
Sijalke : 1 x INTRA LEDstrip HQ 27 W / 3527 lm



3 Svetijo vse luči -avtomobili

3.1 Povzetek, Svetijo vse luči -avtomobili

3.1.1 Pregled rezultatov, Merilna površina 1

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 10/21Relux1
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Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.00 m
Višina ravnine svetilk 2.25 m
Faktor vzdrževanja 0.85

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 430294 lm
Skupna moč 3294 W
Skupna moč po območju (3533.58 m2) 0.93 W/m2

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 90 lx
Minimalna osvetljenost Emin 32 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 207 lx
Enakomernost Uo Emin/Em 1:2.78 (0.36)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:6.4 (0.16)

Tip Št. Proizvajalec

INTRA LIGHTING
1 122 Tipska oznaka : 15711_12000

Ime svetilke : 5700 LED 1200 3150
Sijalke : 1 x INTRA LEDstrip HQ 27 W / 3527 lm



3.1 Povzetek, Svetijo vse luči -avtomobili

3.1.2 Pregled rezultatov, Merilna površina 2

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 11/21Relux1
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Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.75 m
Višina ravnine svetilk 2.25 m
Faktor vzdrževanja 0.85

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 430294 lm
Skupna moč 3294 W
Skupna moč po območju (3533.58 m2) 0.93 W/m2

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 110 lx
Minimalna osvetljenost Emin 3 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 363 lx
Enakomernost Uo Emin/Em 1:34.5 (0.03)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:114 (0.01)

Tip Št. Proizvajalec

INTRA LIGHTING
1 122 Tipska oznaka : 15711_12000

Ime svetilke : 5700 LED 1200 3150
Sijalke : 1 x INTRA LEDstrip HQ 27 W / 3527 lm



3.1 Povzetek, Svetijo vse luči -avtomobili

3.1.3 Pregled rezultatov, Merilna površina 3

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 12/21Relux1
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Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.00 m
Višina ravnine svetilk 2.25 m
Faktor vzdrževanja 0.85

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 430294 lm
Skupna moč 3294 W
Skupna moč po območju (3533.58 m2) 0.93 W/m2

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 95 lx
Minimalna osvetljenost Emin 46 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 229 lx
Enakomernost Uo Emin/Em 1:2.1 (0.48)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:5.03 (0.2)

Tip Št. Proizvajalec

INTRA LIGHTING
1 122 Tipska oznaka : 15711_12000

Ime svetilke : 5700 LED 1200 3150
Sijalke : 1 x INTRA LEDstrip HQ 27 W / 3527 lm



3.1 Povzetek, Svetijo vse luči -avtomobili

3.1.4 Pregled rezultatov, Merilna površina 4

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 13/21Relux1
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Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.00 m
Višina ravnine svetilk 2.25 m
Faktor vzdrževanja 0.85

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 430294 lm
Skupna moč 3294 W
Skupna moč po območju (3533.58 m2) 0.93 W/m2

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 87 lx
Minimalna osvetljenost Emin 28 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 200 lx
Enakomernost Uo Emin/Em 1:3.06 (0.33)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:7.07 (0.14)

Tip Št. Proizvajalec

INTRA LIGHTING
1 122 Tipska oznaka : 15711_12000

Ime svetilke : 5700 LED 1200 3150
Sijalke : 1 x INTRA LEDstrip HQ 27 W / 3527 lm



3 Svetijo vse luči -avtomobili

3.2 Rezultati izračunov, Svetijo vse luči -avtomobili

3.2.1 3D svetlosti, Pogled 1

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 14/21Relux1

Svetlost v sceni
Minimum : 0 cd/m2
Maksimum: : 107 cd/m2



3.2 Rezultati izračunov, Svetijo vse luči -avtomobili

3.2.2 3D svetlosti, Pogled 2

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 15/21Relux1

Svetlost v sceni
Minimum : 0 cd/m2
Maksimum: : 107 cd/m2



3.2 Rezultati izračunov, Svetijo vse luči -avtomobili

3.2.3 3D svetlosti, Pogled 3

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 16/21Relux1

Svetlost v sceni
Minimum : 0 cd/m2
Maksimum: : 107 cd/m2



3.2 Rezultati izračunov, Svetijo vse luči -avtomobili

3.2.4 3D svetlosti, Pogled 4

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 17/21Relux1

Svetlost v sceni
Minimum : 0 cd/m2
Maksimum: : 107 cd/m2



3.2 Rezultati izračunov, Svetijo vse luči -avtomobili

3.2.5 3D nadomestne barve, Pogled 1 (E)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 18/21Relux1

20 30 50 75 100
Osvetljenost [lx]



3.2 Rezultati izračunov, Svetijo vse luči -avtomobili

3.2.6 3D nadomestne barve, Pogled 2 (E)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 19/21Relux1

20 30 50 75 100
Osvetljenost [lx]



3.2 Rezultati izračunov, Svetijo vse luči -avtomobili

3.2.7 3D nadomestne barve, Pogled 3 (E)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 20/21Relux1

20 30 50 75 100
Osvetljenost [lx]



3.2 Rezultati izračunov, Svetijo vse luči -avtomobili

3.2.8 3D nadomestne barve, Pogled 4 (E)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  GARAŽNA HIŠA LUKA KOPER
:
:  100001438
:  17.08.2016

INTRA LIGHTING D.O.O.
Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija

Stran 21/21Relux1

20 30 50 75 100
Osvetljenost [lx]


